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Le tracé réseau de gaz à été défini en mesurant les traces de peinture sur le terrain,ainsi que les profondeurs.Les traces ont été matérialisées par une personne de GRT Gaz le vendredi 24 novembre 2023.
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Limites d'exploitation ENGIE

Limites d'exploitation DILLINGER

Limites d'exploitation AMDK

Légende:

Trous d'homme
Poteau incendie
Vanne

Point de raccordement

Bande de 35 m autour des limites
d'exploitation ICPE AMDk

Légende réseaux existants :

Eau potable

Argon
Azote
Eau adoucie
Eau assainissement
Eau chaude
Eau EXD
Eau incendie
Eau industrielle
Eau de mer
Eau pluviale
Eau usée

Eau brute
Câble HT
Eclairage
Electricité
Fibre optique
Fioul
Essence
Oxygene

22/06/2026
Cartographie basée sur :

Réseaux enterrés du SIG Arcelormittal Dk

- Plan implantation projet decarbonation (DK00003-REV2bis_20260318)

Plans des réseaux enterrés des installations existantes et de celles du projet de décarbonation - Ech. 1/1000

Plans des réseaux enterrés du projet

Zone 4 : Approvisionnement des additions minérales et extension du poste électrique Prédembourg

EAU INCENDIE ET EAU POTABLE
EAUX PLUVIALES ET EAUX D'EXTINCTION INCENDIE
EAUX SANITAIRE
CABLES ELECTRIQUES ENTERRES
CABLES D'INSTRUMENTATION ET DE CONTROLE

Légende réseaux projets:

M. BANCQUART / D. ZIANE
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